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太极大药房公文呈报单

                                                    2014年6月19日

	文件标题：关于光华店需更换灭火器的公文呈报

	内容提要：

光华店店内有三组灭火器，其中一组在最后一道门旁处;经检查发现其中有两个灭火器试用状态处于超充装状态，为安全起见特向保卫部申请更换。望领导批准！

	呈报部门：
	光华店
	呈报人：
	安全员  翁源轲

	部门负责人意见：

	分管领导意见：

	总经理意见：

	董事长意见:


