四川太极大药房连锁有限公司

     治安、安全生产、消防隐患整改通知书（四）
参加检查人员：  吴灵莉、彭健                                                         检查时间：2016年6月3、6、7日
	序号
	排查部位
	存在的隐患
	整改意见
	整改期限
	责任人
	备注

	1
	锦江区

通盈街店
	  1、灭火器箱子被堵挡，灭火器箱盖子上有大量土灰、保洁差。
	1、将灭火器箱子前的遮挡物往左边移，灭火器箱子和箱内的灭火器材要定期保洁。
	6月3日前；
	赵君兰
	已现场整改

	2
	锦江区

观音桥店
	1、该店左墙配电箱上端电源线槽盖板松动、翘起，不符合安全规范。
2、进门左边一个处方柜的门松动、脱落。
	1、从新对电源线线槽盖板进行固定；
2、对处方柜门维修。

	6月23日前
	张阳
	工程科负责整改

	3
	水杉街店
	1、店分租后保险柜未按要求固定；

2、店堂中间一个疏散指示灯分租后未按规定移位处理，箭头方向指向错误。

3、收银台地面线槽弧形盖板因长期踩踏已变形、压平扁，容易损伤槽内的电源线。
	1、对保险柜进行固定；

2、将疏散指示灯后移，箭头须指向店门方向；
3、重新安装收银台地面的线槽盖板， 
	6月23日前
	梁桃
	工程科负责整改；

	4
	营运部
	1、在6日晚检查办公区有电脑2台未关闭。
	1、督促员工加强办公电器管理，抓好下班时的检查。
	   6月6日前
	谭莉杨
	已现场整改

	4
	都江堰中心店
	1、店招立面、斜下沿板面，因长期风吹雨淋，有些板面已起层翘起，遇刮风时，易掉下砸伤行人；
2、左边玻璃橱窗外的卷帘门经常被卡，其卷帘门右侧已多处破损，已无法维修。
  
	1、建议对店招进行维修、或重新安装店招。
2、建议对左边的卷帘门进行更换。
	6月30日前
	苗凯
	工程科负责整改

	5
	都江堰

蒲阳路店
	1、该店有2道卷帘门，地面各有2个地钩锁口，盖板不能合拢，易绊倒客人，存在安全隐患。
2、灭火器箱子破损，灭火器使用维护标签未及时更新。
	1、建议购买2张“欢迎光临”地垫进行遮挡；
2、更换灭火器箱子，标签上的信息要及时更新。
	第1项于6月15日前；

第2项前款于6月23日前；
	陈蓉
	第2项前款，由保卫部配合整改

	6
	都江堰

奎光路店
	1、该店2道门前台阶未按规定粘贴“小心台阶”警示标识；
2、灭火器箱子放在货架后面，不便取用，灭火器箱子上粘贴的使用华为维护标签已模糊不清，
	1、按公司要求在台阶处粘贴“小心台阶”提醒客人；
2、建议将灭火器箱子移到左边墙下摆放，并更换灭火器使用标签。
	6月15日前
	吴阳
	

	7
	都江堰
景中店
	1、卷帘门地钩锁口，易绊倒客人，存在安全隐患；
2、中药柜入口处地面上的2根电源线槽盖板，因长期踩踏变形，并有打火短路现象，存在安全隐患。
	1、建议购买“欢迎光临”地垫进行遮挡；
2、先对线槽内的电源线短路情况进行排查，其次对线槽板进行更换。
在未整改前，请注意不得再踩踏线槽板，防止短路起火。
	6月23日前
	易庭丽
	第2项工程科负责整改

	8
	都江堰

问道西路店
	1、左侧墙上的消防应急照明灯已坏；
2、该店的保险柜放在正对后墙处方柜内，进店的客人都能看见，没有隐蔽性，存在安全隐患。
	1、该店共有4个消防应急照明灯，因此建议对左墙上的应急灯撤除。
2、建议将保险柜放在较隐蔽的地方，并固定。在未整改前，先用纸板、或布料之类物对保险柜进行遮挡。
	6月23日前
	贾静
	工程科负责整改

	9
	都江堰

翔凤路店
	1、店堂第2根柱子背面下角处的插座松动、脱落，存在安全隐患。
	1、对松动的插座重新对其固定。
	6月23日前
	张艳
	工程科负责整改

	10
	都江堰

聚源店
	2个消防应急照明灯损坏。
	建议对损坏的消防应急照明灯进行更换。
	6月23日前
	何丽萍
	工程科负责整改

	备注
	以上存在的安全隐患请在规定时间内完成整改，并在整改完成后填写“隐患整改回复书”报保卫部复查及销号。对未及时整改的部门、门店，将对其责任人进行处罚、扣分（整改后未不按规定回复的，同样扣分），并纳入年终安全目标考核。
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