情况说明

尊敬的领导；

崔家店2019年8月1日早上发现冷柜坏损，冷柜7月31日早晨温度为4度，湿度63，晚上温度为4.9度，湿度67度。晚上10点下班时检查温度正常，湿度正常冰箱门紧闭无异常。8月1日早开门发现冰箱门紧闭但两侧温度极高，烫手，冰箱内温度达25°湿度70°便立即报店长片区主管处！片区主管立即报质管部及办公室，并安排将门店冷链品种全部转移！

办公室立即安排冰柜厂家到店清查冰柜是否问题，检查师傅现场检查后，发现控温器出现了问题，造成了冰柜停运！师傅立即进行了维修！事发当日，门店所有冷链品种10个（其中金双歧2个）！合计考核金额2274.58元（含金双歧581.25元）！现门店所有冷链品种已经封存，请公司给予该部分品种处理意见！是否可以继续销售！
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